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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 МЕСТНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ 
 
У статті пропонується методика визначення основних параметрів вентиляційної системи 
при описі характеристики вентилятора місцевого провітрювання поліномами першого і дру-
гого ступеня. 
В статье предлагается методика определения основных параметров вентиляционной си-
стемы при описании характеристики вентилятора местного проветривания полиномами пер-
вой и второй степени. 
In the article the method of determination basic parameters of a vent system is offered at de-
scription of description ventilators of local ventilation of the first and second degree polynomials. 
 
Состояние вопроса. Для обеспечения подачи воздуха в подготовитель-
ный забой тупиковой выработки применяется вентиляционная система местного 
проветривания, основными составляющими которой являются вентилятор мест-
ного проветривания (ВМП) и вентиляционный трубопровод. Основными рас-
четными технологическими параметрами при выборе оборудования являются 
расход воздуха, диаметр и длина трубопровода. При этом проектирование си-
стем вентиляции тупиковой выработки должно осуществляться согласно [1]. 
Однако данное руководство не учитывает экономические показатели вентиля-
ционных систем местного проветривания, что приводит к необходимости про-
ведения аналитических исследований для определения основных параметров 
вентиляционной системы. 
Целью данной работы является разработка методики определения пара-
метров вентиляционных систем местного проветривания с учетом технико-
экономических показателей. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-
дачи: 
• определить коэффициент утечек воздуха гибкого трубопровода в зави-
симости от его длины; 
• описать характеристику ВМП полиномами первой и второй степени; 
• разработать математическую модель вентиляционной системы тупико-
вой выработки с учетом работы ВМП и затрат на обслуживание системы венти-
ляции местного проветривания. 
При нагнетательном способе проветривания тупиковой выработки напор-
ная депрессия трубопровода определяется формулой [2] 
22 /vQQRh срзпвтртр ρ+= , 
где Rтр – аэродинамическое сопротивление трубопровода, 8
2
м
cH ⋅ ; Qв – подача 
276
Екологічна безпека та охорона праці 
ВМП; Qзп – расход воздуха в призабойном пространстве тупиковой выработки, 
м3/с; Qз – расход воздуха, поступающего в призабойное пространство выработ-
ки, м3/с; υср – средняя скорость движения воздуха на выходе из трубопровода, 
м/с; ρ – плотность воздуха, кг/м3. 
Аэродинамическое сопротивление трения круглого трубопровода [1] определя-
ется по формуле 
тртртр d/l,R α= 486 , 




сН ⋅ ; lтр –
 длина трубопровода (участка трубопровода), м; dтр – диаметр трубопровода, м. 
Зависимость между Qв и Qз определяется выражением 
утзпв КQQ = , 
где kут – коэффициент утечек воздуха. 
Коэффициент утечек воздуха гибкого трубопровода типа М, используя 
материалы Руководства [1], можно описать уравнением 
























=  . 
Характеристика ВМП описывается уравнением 
22
зпутв QbKah −= , даПа 
где а, b – коэффициенты формулы, описывающей характеристику ВМП. 
Математическая модель вентиляционной системы местного проветрива-
ния 






















Характеристика ВМП ВМЦ-6 при угле наклона лопаток направляющего 
аппарата θ = 30º описывается формулой 
23759750 вв Q,h −= ,даПа 
При известных длине и диаметре трубопровода при работе ВМЦ-6, расход 
воздуха, поступающего в призабойное пространство тупиковой выработки 
определяется при решении уравнения (2). 
При lтр = 500 м, Qзп = 6,4 м3/с ,dтр = 0,8 м. 
Длину трубопровода, на конец которого ВМП может подать заданный 
расход воздуха, а также диаметр при заданных других параметров также опре-
деляются при решении уравнения (2). 
При работе ВМП ВМЦ-6 диаметре трубопровода 0,8 м в призабойное про-
277
 Ecological safety and labor protection 
странство расход воздуха 6 м3/с будет поступать при длине трубопровода lтр = 0,75 м 
Критерием оптимального диаметра трубопровода может быть минималь-
ная стоимость электроэнергии, затрачиваемой на продвижение воздуха по тру-
бопроводу в сумме с затратами на расходы, связанные с амортизацией и ремон-
том трубопровода за рассматриваемый период времени. 
Стоимость электроэнергии, затрачиваемой на проветривание тупиковой 





       
где Qв – дебит вентилятора, м3/с; hв – депрессия трубопровода, Па; ηв – КПД 
вентилятора; T – число часов работы вентиляторов за рассматриваемый период; 
с – стоимость 1 кВт·ч, потребляемой электроэнергии. 
Стоимость 1 м прорезиненного трубопровода при диаметре 0,4; 0,6; 0,8 м. 
2
210 тртртр dadaaс ++= . 






dadaa тртртр ++ , 
где r – % от стоимости трубопровода затрат на амортизацию и ремонт. 
При определении оптимального диаметра решается уравнение  










































































A тр= . 
Найденное значение диаметра при решении уравнения обеспечит мини-
мальное значение функции d(dтр), так как вторая производная f''(dтр) > 0. 
Характеристика ряда осевых вентиляторов описывается уравнением 
Вв Qbbh 10 −= . 
Характеристика ВМП ВМ-5 при угле наклона лопаток 00 колеса вентиля-
тора описывается уравнением 
ВВ Qh 120627 −= . 
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Математическая модель вентиляционной системы местного проветрива-



















.    (3) 
Решение уравнения (3) позволяет определить один из параметров (Qзп, lтр, dтр) 
при известных двух других. 
Если используется ВМП, ВМ-5 и коэффициент утечек воздуха определяется 
уравнением (1), то при lтр = 200 м м dтр = 0,8 м Qзп = 4,12 м3/с. 
При использовании того же вентилятора по трубопроводу с диаметром 0,8 
м расход воздуха на конец трубопровода Qзп = 3 м3/с можно подать при длине 
трубопровода lтр = 887,27 м. 
При использовании того же вентилятора расход воздуха Qзп = 3,5 м3/с на 
длину lтр = 500 м можно подать по трубопроводу с диаметром dтр = 0,48 м. 
При работе на трубопровод ВМП – ВМ-5 при угле наклона лопаток рабо-
чего колеса вентилятора оптимальная величина диаметра трубопровода опреде-



















































Критическое значение диаметра трубопровода будет и критическим, так 
как f"(dтр) > 0. 
Вывод. Предлагаются методики определения основных параметров вен-
тиляционной системы при описании характеристики ВМП полиномами первой 
и второй степени. 
Используются статистические материалы описания депрессии гибкого 
трубопровода для получения аналитического описания характеристики вентиля-
тора необходимого для аналитических исследований вентиляционной системы 
местного проветривания. 
Материалы могут использоваться при вентиляционных расчетах проект-
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